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Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allméan forbrukning
Anlaggning . Animskog VV

Provplats : Utgdende

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagningen

Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 11:30 Ankomsttidpunkt : 1630
Temperatur vid provtagning :9.1°C Temperatur vid uppackning : 8°C
Provets markning . Animskog utg. Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-08
Provtagare : Edin Ceric, Lars

VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2: O

Avhéardning Nej=0 Ja=1 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Fakturareferens : SKO7011

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersodkning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2023 Kvicksilver, Hg (1) <0.1 +0.060 pg/l
SS-EN I1SO 11885:2009 Aluminium, Al (1) <0.03 +0.02 mg/I
SS-EN ISO 15681-2:2018 Fosfor tot, P <5 +3.3 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Uran, U (1) 17 +2.6 pg/l
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet 0.10 +0.10 FNU
Egen metod Lukt ingen

Egen metod Lukt, art -

SS-EN ISO 7887:2012 C Féarg <5 +3 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 72.4 +3.6 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.7 +0.2

SS-EN ISO 9963-2 mod Alkalinitet, HCO3 320 +32 mg/I
Fd SS028118-1 Kemisk syreférbrukn. COD-Mn 2.5 +0.50 mg/I
SS-EN ISO 11732:2005 Ammoniumkvéave, NH4-N 0.02 +0.002 mg/I
Beréknad Ammonium, NH4 0.03 +0.006 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N (1) 0.098 +0.05 mg/I
Beréknad Nitrat, NO3 0.43 +0.04 mg/I
SS-EN ISO 13395:1996 Nitritkvave, NO2-N <0.001 +0.0004 mg/I
Beréknad Nitrit, NO2 <0.003 +0.0005 mg/I
Beraknad Summa NO3/50 + NO2/0.5 <0.02

SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F (1) 0.81 +0.12 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, CI (1) 66 +10 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 (1) 12 +2 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Jarn, Fe (1) <0.05 +0.02 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca (1) 75 +11 mg/I

(1) Resultat levererat av SGS, Link&ping

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insanda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning . Animskog VV
Provplats . Utgdende
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagningen
Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 11:30 Ankomsttidpunkt : 1630
Temperatur vid provtagning : 9.1°C Temperatur vid uppackning : 8°C
Provets méarkning . Animskog utg. Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-08
Provtagare : Edin Ceric, Lars
VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2: 0O
Avhéardning Nej=0 Ja=1 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 1
Fakturareferens : SKO7011

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K (1) 6 +0.90 mg/I
SS-EN I1SO 11885:2009 Koppar, Cu (1) 0.07 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg (1) 16 +2.4 mg/I
SS-EN I1SO 11885:2009 Mangan, Mn (1) <0.02 +0.004 mg/I
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na (1) 51 +7.6 mg/I
Berédknad Hardhet tyska grader (1) 14 +2.1 °dH
SS-EN ISO 11206:2013 Bromat (1) <3 +0.6 pg/l
SS-EN ISO 14403-2:2012 Cyanid total, CN (1) <0.01 +0.003 mg/I
SS-EN ISO 17294-2:2023 Bor, B (1) 26 +5.2 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Antimon, Sb (1) <0.1 +0.10 g/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Arsenik, As (1) 0.10 +0.015 ug/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Bly, Pb (1) 0.22 +0.033 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Kadmium, Cd (1) <0.01 +0.003 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Krom tot, Cr (1) 0.079 +0.020 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Nickel, Ni (1) 0.25 +0.060 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023 Selen, Se (1) <1 +0.40 pg/l
ISO 28540:2011 Benso(a)pyren (1) <0.1 +0.07 pg/l
ISO 28540:2011 Benso(b)fluoranten (1) <0.1 +0.07 pg/l
ISO 28540:2011 Benso(k)fluoranten (1) <0.1 +0.07 pg/l
ISO 28540:2011 Benso(ghi)perylen (1) <0.1 +0.07 pg/l
ISO 28540:2011 Fluoranten (1) <0.1 +0.070 pg/l
ISO 28540:2011 Indeno(1,2,3-cd)pyren (1) <0.1 +0.07 pg/l
GC-MS, egen metod (*) PAH Summa 6 st (1) <0.2 pg/l

(*) :Metod ej ackrediterad

(1) Resultat levererat av SGS, Linkoping

Angiven matosékerhet ar berdknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosikerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser

Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning . Animskog VV

Provplats . Utgdende

Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagningen

Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 11:30 Ankomsttidpunkt : 1630
Temperatur vid provtagning : 9.1°C Temperatur vid uppackning : 8°C
Provets méarkning . Animskog utg. Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-08
Provtagare : Edin Ceric, Lars

VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2: 0O

Avhéardning Nej=0 Ja=1 1

Desinfektion Nej=0 Ja=1 1

Fakturareferens : SKO7011

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN 1484:1997 TOC (1) 4.7 +0.7 mg/I
SS-EN ISO 10301 mod. Bromdiklormetan (1) 2.1 +0.42 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Dibromklormetan (1) 1.3 +0.26 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Tribrommetan (Bromoform) (1) <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Triklormetan (Kloroform) (1) 5.0 +1.0 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. 1,2-Dikloretan (1) <0.5 +0.10 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen (1) <0.1 +0.05 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Tetrakloreten(perkloretylen) (1) <1 +0.20 pg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Trikloreten (Trikloretylen) (1) <1 +0.20 pg/l
Beréknad Summa Trihalometaner (1) 8.4 pg/l
Beraknad Summa Tetra—+trikloreten (1) <1 pg/l
ISO 21675:2019 PFBS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFPeS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFHXS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFHpPS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, grenad (1) <0.2 +0.20 ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, linjar (1) <0.2 +0.20 ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, total (1) <0.2 +0.20 ng/l
ISO 21675:2019 PFNS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFDS (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFUNDS (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFDoDS (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFTIDS (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFBA (1) <0.6 +0.60 ng/|

(1) Resultat levererat av SGS, Linkoping

Angiven matosékerhet ar berdknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosikerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman forbrukning
Anlaggning . Animskog VV
Provplats . Utgdende
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagningen
Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 11:30 Ankomsttidpunkt : 1630
Temperatur vid provtagning : 9.1°C Temperatur vid uppackning : 8°C
Provets méarkning . Animskog utg. Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-08
Provtagare : Edin Ceric, Lars
VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2: 0O
Avhéardning Nej=0 Ja=1 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 1
Fakturareferens : SKO7011
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
ISO 21675:2019 PFPeA (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFHXA (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFHpA (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, grenad (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, linjar (1) 0.30 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, total (1) 0.30 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFNA (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFDA (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFUNDA (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFDoDA (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 PFTIDA (1) <1 +1.0 ng/l
ISO 21675:2019 6:2 FTS (1) <0.3 +0.30 ng/l
ISO 21675:2019 PFOSA (1) 0.53 +0.30 ng/l
Beraknad Summa 4 PFAS (1) 0.30 ng/l
Beraknad Summa 11 PFAS (1) 0.30 ng/l
Beréknad Summa 21 PFAS (1) 0.30 ng/l
Beréknad Summa 22 PFAS (1) 0.83 ng/l

(1) Resultat levererat av SGS, Linképing

Summa 11 PFAS utgors av de 11 féreningar som ingar i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. Summa 21 PFAS utgors av de 21 foreningar som ingar i Livsmedelsverkets rekommenderade
analysomfattning gallande fran 2023.

Angiven matosékerhet ar berdknad med téckningsfaktor k = 2. Méatosikerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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Avser
Dricksvattenkontroll Dricksvatten for allman férbrukning
Anlaggning . Animskog VV
Provplats . Utgdende
Analysomfattning : Kemisk
Information om prov och provtagningen
Provtagningsdatum 1 2025-04-08 Ankomstdatum 1 2025-04-08
Provtagningstidpunkt : 11:30 Ankomsttidpunkt : 1630
Temperatur vid provtagning : 9.1°C Temperatur vid uppackning : 8°C
Provets méarkning . Animskog utg. Laboratorieaktivitet startad : 2025-04-08
Provtagare : Edin Ceric, Lars
VV/Anv/Nat VV=0 Anv=1 Nat=2: 0O
Avhardning Nej=0 Ja=1 1
Desinfektion Nej=0 Ja=1 1
Fakturareferens : SKO7011
Kommentar

Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Kommentar om 6verskridet grénsvarde avser analyser med gransvarden enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten
(LIVSFS 2022:12) gallande utgaende dricksvatten.

Gransvardena avser endast utférda analyser med gransvarde enligt foreskriften och utifrén resultat utan hansyn till
matosékerheten.

Ej kommenterade resultat ar inom gransvarde eller gransvarde saknas.

For mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Laboratorieaktivitet startad anger datum da beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fas via var
kundportal @mis.

Karlstad 2025-04-27 Kopia sands till Kopia sands till
Rapporten har granskats och godkénts av Emil.Martinsson@saffle.se bygg.miljo@amal.se
Tony.Traff@saffle.se ihsan.almudhari@saffle.se
. Anders.Olsson@saffle.se edin.ceric@saffle.se
Bengt FI"I berg . cornelia.boleniusandreasson@saffle.se bjorn.renstrom@saffle.se
GranSknmgsansvang anneli.m.pettersson@saffle.se

Kontrollnr 6972 4192 3389 6258

Resultat avser endast det insédnda provet sdsom det har mottagits. Savida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.



